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Общие указания Настоящий комплект чертежей выполнен на основании: - технического задания на проектирование; технического задания на проектирование; - технических условий и в соответствии с требованиями нормативных документов: технических условий и в соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; - СП 119.13330.2012 СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". СП 119.13330.2012 СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Во первый этап строительства входит система сбора, отведения и очистки поверхностных дождевых сточных вод.    Дождевые сточные воды с территории открытая универсальной складской площадки N1, открытая универсальной складской площадки N1, собираются дождеприемниками, водоотводными и междупутными лотками и отводятся проектируемыми сетями дождевой канализации, расположенными с двух сторон открытой складской площадки, в резервуар дождевых сточных вод V=2200 м , оттуда подаются двумя насосами в  ОС 3, оттуда подаются двумя насосами в  ОС ливневой канализации, далее в КНС и направляются в существующий колодец, расположенный выше направляются в существующий колодец, расположенный выше северо-восточного угла участка. Разделение стока на загрязненную и условно чистую части производится в разделительной камере РК N32, установленной на самотечном трубопроводе перед аккумулирующим резервуаром. В целях стабилизации поверхностного и подземного стока, предусматриваются дренаж. Сбор из дренажной системы осуществляется в систему К2.   На сети К2 предусматривается устройство пластиковых колодцев и дождеприемников дождеприемников  1000-2000.    Дождевая канализация запроектирована самотечной из труб КОРСИС ПРОТЕКТ  DN/ID 200-1200 КОРСИС ПРОТЕКТ  DN/ID 200-1200  200-1200 ТУ22.21.21-054-73011750-2021 ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК". ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК". Группа ПОЛИПЛАСТИК".     От водоотводных лотков, расположенных вдоль открытой складской площадки,  запроектированы трубопроводы труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC    ПЭ100-RC/ПЭ100/ ПЭ100-RC  110х6,6 мм ТУ труба МУЛЬТИПАЙП ПРО RC    ПЭ100-RC/ПЭ100/ ПЭ100-RC  110х6,6 мм ТУ   110х6,6 мм ТУ ТУ 22.21.21-079-73011750-2021. Колодцы из полимерных материалов изготавливаются производителем совместно с защитной плитой под люк из железобетона и традиционными элементами люка из металла. Лотковая часть колодцев из ж/б выполняется на месте производства работ. Колодцы имеют выступающие патрубки для присоединения трубопровода. Основание под колодцы выполняются по рекомендациям производителя.     Для защиты железнодорожных путей, стрелочных переводов и иных станционных устройств от подтопления и размыва грунтовыми и поверхностными водами, предусмотрено устройство дренажа.          Дренаж прокладывается между железнодорожными путями в одной траншее с дождевой канализацией и располагается над трубопроводом дождевой канализации. Для дренажа проектом приняты полиэтиленовые дренажные трубы ПЕРФОКОР Тип II DN|OD 200 SN8 ПЭ ТУ 22.21.21-004-73011750-2022 трубы ПЕРФОКОР Тип II DN|OD 200 SN8 ПЭ ТУ 22.21.21-004-73011750-2022 ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" в дренажной двухслойной обсыпке с применением геотекстильного Группа ПОЛИПЛАСТИК" в дренажной двухслойной обсыпке с применением геотекстильного в дренажной двухслойной обсыпке с применением геотекстильного фильтрующего материала «Дорнит». Внутренний слой обсыпки устраивается из щебня, а внешний слой обсыпки - из песка. Материал для дренирующих обсыпок - песок, щебень, должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам для гидротехнических сооружений.    Трубопроводы из пластмассовых труб при пересечении с железнодорожными путями  прокладываются в футлярах ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR11 в соответствии с указаниями СП по футлярах ПЭ100 КАНАЛИЗАЦИЯ SDR11 в соответствии с указаниями СП по в соответствии с указаниями СП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Расстояние в плане от Расстояние в плане от обреза футляра при пересечении железных дорог - 8м от оси крайнего пути. Внутренний диаметр Внутренний диаметр футляра  больше наружного диаметра трубы на 200мм.        Для герметизации футляров предусмотрены манжеты герметизирующие для защиты торцов футляра типоразмер DU. 
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Основные положения производства работ Производство работ и технадзор за строительством следует осуществлять согласно требованиям СНиП 3.05.04-85, СП 40-102-2000. Скрытые работы перед выполнением  последующих работ подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения 6 СНиП 3.01.01-85. До начала производства работ по прокладке сетей необходимо выяснить истинное  положение существующих пересекаемых коммуникаций и земляные работы в таких местах вести  вручную в присутствии представителей соответствующих организаций. Основание под трубопроводы - песчаный грунт засыпки котлована с уплотнением до К  0.95. сот.0.95. Засыпку производить песчаными грунтами крупными и средней крупности с послойным  уплотнением до К >0.95 от низа траншеи:  сот.>0.95 от низа траншеи:  - под усовершенствованными покрытиями до низа дорожной одежды;   под усовершенствованными покрытиями до низа дорожной одежды;   - в зеленой зоне до уровня на 0.3 м выше трубы. В зеленой зоне засыпку выше защитного в зеленой зоне до уровня на 0.3 м выше трубы. В зеленой зоне засыпку выше защитного слоя (0.3 м) произвести местным грунтом с нормальной степенью уплотнения. Грунт засыпки не должен содержать твердых включений размерами более 200 мм. Перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ. Основные строительно-монтажные работы   -разбивка сетей канализации;  -рытье траншей под трубопроводы;  -подготовка основания под трубопроводы;  -устройство упоров;  -проверка величины зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;  -проверка перед монтажом сборных железобетонных конструкций колодцев, футляров, труб,  арматуры;  -устройство колодцев и камер;  -герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;  -засыпка трубопроводов с уплотнением грунта пазух траншеи;  -гидравлическое испытание на инфильтрацию и эксфильтрацию канализационных самотечных линий. 
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Л2 ЛВП Aquastok Norma

DN200 H280 50м С250

РЧЩ Aquastok Norma DN200

С250

Л4 ЛВП Aquastok Norma

DN200 H280 50м С250

РЧЩ Aquastok Norma DN200

С250

Л6 ЛВП Aquastok Norma DN200

H280 50м С250
РЧЩ Aquastok Norma DN200

С250

Л8 ЛВП Aquastok Norma

DN200 H280 50м С250

РЧЩ Aquastok Norma DN200

С250

Л10 ЛВП Aquastok Norma

DN200 H280 50м С250

РЧЩ Aquastok Norma DN200
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Л12 ЛВП Aquastok Norma

DN200 H280 50м С250

РЧЩ Aquastok Norma DN200
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Л14 ЛВП Aquastok Norma
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РЧЩ Aquastok Norma

DN200 С250
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Общие указания к монтажу пластиковых лотков:

1. Перед монтажом лотков и заливкой бетонной обоймы необходимо произвести подготовку траншеи с

учетом габаритных размеров элементов систем водоотвода и обоймы, уплотнить основание траншеи с

коэффициентом уплотнения Купл ≥ 1 на глубину 200мм.

2. Произвести разбивку трассы системы водоотведения и разметку мест установки опорных точек -

пескоуловителей, выпусков, заглушек,сборных колодцев.

3. Пластиковые лотки  устанавливается в бетонную обойму, размеры которой зависят от воспринимаемой

нагрузки при эксплуатации, указаны в таблице 1.

4. Основание бетонной обоймы заливается на уплотненный грунт. После того как основание обоймы наберет

30% от прочности на него допускается установка лотков.

5. Монтаж лотков рекомендуем начинать с опорных точек трассы - с мест подключения к организованным

выпускам, с мест установки пескоуловителей. Лотки следует устанавливать выпуклой торцевой частью

("папой") в сторону предпалагаемого направления движения воды.  Монтаж лотков осуществлять с

предварительно установленной водоприемной решеткой для защиты от деформации стенок лотка.

6. Пластиковые лотки имеют возможность подключения "Г" и "Т" образным способом с помощью специальных

наметок и отводов под стандартные типоразмеры ( рисунок 1).

7. При необходимости соединения лотков под произвольным углом, отличным от угла 90°  необходимо

распилить лотки и решетки по месту стыка под углом равным половине требуемого угла (рисунок 2 ).

8. Подключение лотков к магистральной системе канализации рекомендуется осуществляется через

пескоуловитель. Трубопровод от пескоуловителя до первого канализационного колодца должен выполнятся

гладкостенной

раструбной трубой. Другим вариантом подключения  может служить выпуск из лотка.

9. После установки линий лотков и других элементов водоотведения необходимо выполнить заливку пазух

бетонной обоймы, предварительно проверив уровень установки лотков и подключение пескоуловителей к

системе канализации. Для защиты от  всплытия лотков, заливка пазух ведется послойно.

10. При монтаже бетонной обоймы необходимо предусматривать температурные швы перпендикулярно линии

лотков. Расстояние между швами определяются температурой воздуха во время бетонирования, толщиной

обоймы и представлены из ТР 147-03 в таблице 2.

11. Необходимо произвести герметизацию стыковочных швов пластиковых лотков. Стыки между лотками

заполняются эластичным герметиком к коэффициентом эластичности 200%. Рекомендуется применение

герметика Sikaflex® AT-Connection на основе силан-модифицированых полимеров, твердеющих во влажной

среде.

12. При сопряжении с бетонным, асфальтобетонным или мощеным покрытием необходимо обустройство

гидроизоляционного шва:

- Битумно-полимерная мастика ГОСТ 32870-2014 «БРИТ» ДШ-85 или Лента «БРИТ-A» 50х5 по СТО

77310225.001.

13. После монтажа лотков, уровень водоприемной решетки должен быть на 3-5 мм ниже уровня дорожной

одежды. При асфальтировании территории недопустим наезд асфальтоукладчика на линии каналов.

14. Для обеспечения нормального функционирования системы линейного водоотвода необходимо очищать от

накопления песка и ила мусороулавливающие корзины пескоуловителей. Периодичность очистки

определяется условиями эксплуатации.

Класс нагрузки A15 B125 C250 $400 %600 &900

Ширина бетонной

подготовки Х мм
≥80 ≥80 ≥100 ≥150 ≥200 ≥250

Толшина бетонной

подготовки Z мм
≥100 ≥100 ≥100 ≥150 ≥200 ≥250
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г. Москва, 2024 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5013(К2) от 24.12.24 

 
Объект: ТЛЦ Тигр Тула Терминал 

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам на рассмотрение технико-коммерческое предложение на поставку оборудования 

очистки ливневых сточных вод собственного производства: 

 

№ Наименование № по проекту 
Цена за ед. с НДС, 

руб. 

1 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 030 мм SN2 К2-1 76 156 ₽ 

2 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 250 мм SN2 К2-2 83 739 ₽ 

3 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 450 мм SN2 К2-3 85 651 ₽ 

4 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 710 мм SN2 К2-4 92 385 ₽ 

5 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 120 мм SN2 К2-5 117 286 ₽ 

6 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 360 мм SN2 К2-6 137 909 ₽ 

7 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 590 мм SN4 К2-7 157 591 ₽ 

8 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 700 мм SN4 К2-8 162 620 ₽ 

9 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 740 мм SN4 К2-9 164 632 ₽ 

10 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 820 мм SN4 К2-10 166 890 ₽ 

11 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 890 мм SN4 К2-11 167 927 ₽ 

12 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 270 мм SN4 К2-12 182 451 ₽ 

13 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 430 мм SN4 К2-13 304 202 ₽ 

14 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 750 мм SN4 К2-14 320 111 ₽ 

15 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 900 мм SN4 К2-15 327 692 ₽ 

16 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 990 мм SN4 К2-16 329 192 ₽ 

17 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 850 мм SN4 К2-17 326 018 ₽ 

18 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 070 мм SN4 К2-18 328 631 ₽ 

19 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 100 мм SN4 К2-19 332 971 ₽ 

20 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 160 мм SN4 К2-20 332 912 ₽ 

21 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 110 мм SN4 К2-21 387 358 ₽ 

22 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 370 мм SN2 К2-22 86 011 ₽ 

23 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 560 мм SN4 К2-23 420 164 ₽ 

24 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 5 630 мм SN4 К2-24 462 946 ₽ 

25 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 770 мм SN4 К2-25 920 542 ₽ 

26 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 540 мм SN4 К2-25.1 910 200 ₽ 

27 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 420 мм SN4 К2-26 847 777 ₽ 

28 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 490 мм SN4 К2-27 848 955 ₽ 

29 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 540 мм SN4 К2-28 912 129 ₽ 

30 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 6 070 мм SN4 К2-29 899 691 ₽ 

31 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 6 110 мм SN6 К2-30 1 023 530 ₽ 



  
 

 
 

 

 

32 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 6 180 мм SN6 К2-31 1 076 503 ₽ 

33 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 6 260 мм SN6 К2-32(РК) 823 869 ₽ 

34 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 970 мм SN6 К2-33 1 056 607 ₽ 

35 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 880 мм SN6 К2-35 5 339 208 ₽ 

36 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 740 мм SN6 К2-36 1 312 140 ₽ 

37 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 680 мм SN6 К2-37 5 318 787 ₽ 

38 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 710 мм SN4 К2-67(КОП) 702 235 ₽ 

39 Колодец ПЭ СВТ  2 000 х 5 430 мм SN6 К2-68 1 003 267 ₽ 

40 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 080 мм SN2 К2-38" 78 691 ₽ 

41 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 290 мм SN2 К2-39" 81 135 ₽ 

42 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 530 мм SN2 К2-40 86 880 ₽ 

43 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 750 мм SN2 К2-41 93 435 ₽ 

44 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 980 мм SN2 К2-42 99 001 ₽ 

45 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 280 мм SN2 К2-43 125 527 ₽ 

46 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 530 мм SN4 К2-44 147 474 ₽ 

47 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 610 мм SN4 К2-45 151 233 ₽ 

48 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 690 мм SN4 К2-46 152 795 ₽ 

49 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 760 мм SN4 К2-47 154 003 ₽ 

50 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 840 мм SN4 К2-48 150 251 ₽ 

51 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 910 мм SN4 К2-49 151 459 ₽ 

52 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 990 мм SN4 К2-50 159 017 ₽ 

53 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 270 мм SN4 К2-51 182 148 ₽ 

54 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 340 мм SN4 К2-52 185 431 ₽ 

55 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 420 мм SN4 К2-53 186 639 ₽ 

56 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 500 мм SN4 К2-54 188 947 ₽ 

57 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 570 мм SN4 К2-55 188 885 ₽ 

58 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 4 640 мм SN4 К2-56 210 935 ₽ 

59 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 750 мм SN4 К2-57 321 431 ₽ 

60 Колодец ПЭ СВТ  1 500 х 4 980 мм SN4 К2-58 329 467 ₽ 

61 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 780 мм SN2 К2-59 69 899 ₽ 

62 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 690 мм SN2 К2-60 89 074 ₽ 

63 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 800 мм SN2 К2-61 91 579 ₽ 

64 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 730 мм SN2 К2-62 69 899 ₽ 

65 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 800 мм SN2 К2-63 74 012 ₽ 

66 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 670 мм SN2 К2-64 71 507 ₽ 

67 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 2 780 мм SN2 К2-65 93 941 ₽ 

68 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 3 350 мм SN2 К2-66 103 354 ₽ 

69 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-1 59 898 ₽ 

70 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-2 59 898 ₽ 

71 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-3 59 898 ₽ 

72 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-4 59 898 ₽ 

73 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-5 59 898 ₽ 

74 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-6 59 898 ₽ 



  
 

 
 

 

 

75 Колодец ПЭ СВТ  1 000 х 1 550 мм SN2 ДК-7 59 898 ₽ 

Всего с НДС: 33 056 220 ₽ 

 
Указанная стоимость действительна до 24.01.2025 г., при условии, что курс EUR не изменится более чем на 5%. 

 
Срок поставки* 
Ориентировочный срок изготовления: 32 дня. 
*-Срок поставки уточняется на момент заключения договора. 

Условия оплаты 
Предоплата составляет 50% от стоимости в течение 5дней после подписания договора. Остальные 50% 
оплачиваются после извещения о готовности оборудования. В процессе подписания договора возможен 
пересмотр условий оплаты. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантия на корпус — 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в случае если шеф монтаж производит 

изготовитель (доп. услуга). В иных случаях – 2 года со дня продажи. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ТДМАГНАТ»                        Руденко Ю. Н. 
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             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 3

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1900  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 4 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 4

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2200  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 5 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 5

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2600  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 520 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 6 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 6

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2800  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 560 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 7 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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Со
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ан
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 7

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 8 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 8

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 9 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 9

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000
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ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 10 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 10

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3300  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 520 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 11 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 11

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3300  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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∅ 1000
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ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 12 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 12

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3700  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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Стадия Лист Листов

П 13 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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 N
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од
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ат
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Вз
ам
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. N
 

Со
гл
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 13

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 3900  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 14 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 14

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Стадия Лист Листов

П 15 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 15

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4400  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 16 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 16

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4400  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Стадия Лист Листов

П 17 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 17

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4300  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
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Стадия Лист Листов

П 18 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 18

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4500  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Стадия Лист Листов

П 19 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 19

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4600  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Стадия Лист Листов

П 20 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 20

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4600  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 560 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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труба гофр ID 800 /923 SN8

     Доп . комплектация
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Стадия Лист Листов

П 21 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 21

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4600  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 22 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 22

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1800  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

*

*

*

*

*

*

*
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20

27
20
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лоток PE100 SDR17 DN 300
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 23 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 23

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 5000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 560 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1000 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*
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ID600
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 24 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 24

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 5100  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1000 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*
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80
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80

53
0

51
00

Анкерное крепление 1 компл
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 25 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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 N

 п
од

л.
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дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 25

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5300  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID1000/1200 SN8

     Доп . комплектация

8
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*

*

*

*

*

*
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00

Анкерное крепление 1 компл
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DN1000
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№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 26 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 25 .1

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 4900  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8
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*

*

*

*

*

*
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28.01 
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 27 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 26

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 4900  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 520 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8
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*
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28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 28 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
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. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 27

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 4900  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*
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ID200
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28.01 
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 29 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 28

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 30 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл
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 д

ат
а 

Вз
ам

. и
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. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 29

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5500  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8
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*
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Анкерное крепление 1 компл
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Стадия Лист Листов

П 31 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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 п
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дл
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 д

ат
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Вз
ам
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. N
 

Со
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 30

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5600  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

20
0

58
10

61
10

51
0

56
00

Анкерное крепление 1 компл
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ID2000

∅2400

ID 1200
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Разработал
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 32 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 31

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5600  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

20
0

58
80

61
80

58
0

56
00

Анкерное крепление 1 компл

ID
12

00

лоток гофр ID 1200 /1200 SN8

ID2000

∅2400

ID 1200

10
0

ID
1200
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0

ID700

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 33 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 32  ( РК )

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5700  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 560 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

20
0

59
60

62
60

56
0

57
00

Анкерное крепление 1 компл

ID
12

00

ID2000

∅2400

ID 1200

10
0

ID
1200

ПЭ перегородка
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 34 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 33

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5400  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

20
0

56
70

59
70

57
0

54
00

Анкерное крепление 1 компл

DN
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00

лоток DN 1200  SDR13.6

ID2000

∅2400

ID 1200

10
0

ID
1200

труба DN 1200  SDR13.6
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 35 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 35

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5300  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

20
0

55
80

58
80

58
0

53
00

Анкерное крепление 1 компл

DN
12

00

ID2000

∅2400

10
0

DN
1200

труба DN 1200  SDR13.6

втулка DN 1200  SDR13.6 2 шт

фланец DN 1200 2 шт

Шиберный затвор с удлиненным штоком
DN 1200

1 шт
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№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 36 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 36

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5200  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

20
0

54
40

57
40

54
0

52
00

Анкерное крепление 1 компл

DN
12

00

ID2000

∅2400

10
0

DN
1200

труба DN 1200  SDR13.6

втулка DN 1200  SDR13.6 2 шт

фланец DN 1200 2 шт

Ультразвуковой расходомер US-800

DN 1200   ( мат-л Заказчика )
1 шт
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28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 37 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 37

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5100  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

20
0

53
80

56
80

58
0

51
00

Анкерное крепление 1 компл

DN
12

00

ID2000

∅2400

10
0

DN
1200

труба DN 1200  SDR13.6

втулка DN 1200  SDR13.6 2 шт

фланец DN 1200 2 шт

Шиберный затвор с удлиненным штоком
DN 1200

1 шт
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Рук. группы

Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 38 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2-67 ( КОП )

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

30
0

53
10

57
10

51
0

52
00

Анкерное крепление 1 компл

DN
12

00

ID2000

∅2400

10
0

ID
1200

труба DN 1200  SDR13.6

AutoCAD SHX Text
0°

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
180°



10
0

ID700
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 39 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 68

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 4900  мм SN 6

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 1200 /1200 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

20
0

51
30

54
30

53
0

49
00

Анкерное крепление 1 компл

ID
12

00

лоток DN 1200  SDR13.6

ID2000

∅2400

10
0

ID
1200

труба DN 1200  SDR13.6
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 40 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 38 *

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1500  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

*

*

*

*

*

*

*

20
0

22
30

24
30

58
0

15
00

лоток PE100 SDR17 DN 300

ID
30

0

Анкерное крепление 1 компл

 2
0
0
 2

0
0

10
0

0.000

DN 110

400

DN 110

DN 110DN 110

63
0

18
00

труба PE100 SDR11 DN 110

OD
20

0

OD
20

0

OD
20

0 OD
20

0

60
0

18
30

84
0

15
90

труба гофр OD200/171 SN8
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил
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№ док. Подпись Дата
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 41 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 39 *

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1700  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

*

*

*

*

*

*

*

20
0

24
40

26
40

59
0

17
00

лоток PE100 SDR17 DN 300

ID
30

0

Анкерное крепление 1 компл

 2
0
0
 2

0
0

10
0

0.000

ID
300

OD
20

0

OD
20

0

OD
20

0

OD
20

0

84
0

18
00

10
60

15
80

труба гофр OD200/171 SN8
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 42 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 40

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 43 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 41

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2200  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 44 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 42

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2400  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 45 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 43

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2700  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 46 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 44

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 47 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 45

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3100  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 48 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 46

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3100  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 49 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 47

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 560 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 50 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________
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Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____
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             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 48

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3300  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Rev.2
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 51 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 49

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3400  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 510 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 400 /460 SN8

     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2
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28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 52 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 50

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3400  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 53 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 51

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3700  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 54 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 52

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3800  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 55 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 53

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 3900  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 520 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 56 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 54

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 4000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 57 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 55

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 4000  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 500 /575 SN8

     Доп . комплектация
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Н. контроль

Утвердил
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Rev.2
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 58 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 56

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 4100  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 540 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 600 /695 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 59 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Колодец К 2- 57

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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труба гофр ID 600 /695 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9

20
0

49
00

51
00

55
0

42
00

DN630

Анкерное крепление 1 компл

 2
0
0
 2

0
0

10
0

0.000

лоток DN 600  SDR11

ID
600

ID1500

∅1825

OD
20

0

OD
20

0

33
20

17
80

труба гофр OD200/171 SN8

OD
20

0

33
20

17
80

OD
20

0

AutoCAD SHX Text
0°

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
180°



10
0

ID700

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 60 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Колодец К 2- 58

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1500  L= 4400  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 600 /695 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9
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*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 61 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 
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ам

. и
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. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 59

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1200  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 62 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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Со
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ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 60

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2100  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 590 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8
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*

*

*

*

*

*
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 63 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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 N
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. N
 

Со
гл
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о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 61

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2300  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9
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Разработал
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Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 64 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл
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 д

ат
а 
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ам
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. N
 

Со
гл
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ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 62

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1200  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 530 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9

20
0

18
80

20
80

53
0

12
00
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Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 65 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл
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ат
а 
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ам
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. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 63

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1300  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 500 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9
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Анкерное крепление 1 компл
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 66 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. N
 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 64

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1100  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 570 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9
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Анкерное крепление 1 компл
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 67 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл
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 д

ат
а 

Вз
ам

. и
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. N
 

Со
гл
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ов

ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 65

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2200  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*
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Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 68 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
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 N

 п
од
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По
дл
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ан
о 

ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец К 2- 66

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 2800  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 300 /340 SN8

     Доп . комплектация

8
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*

*

*
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Разработал
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 69 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________
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 п
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец ДК -1

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 200 /230 SN8

     Доп . комплектация
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Утвердил
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Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 70 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Ин
в.
 N

 п
од

л.
 

По
дл

. и
 д

ат
а 
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. и
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Со
гл
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ов
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ШИФР ____

Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец ДК -2

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 200 /230 SN8

     Доп . комплектация
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ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 71 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец ДК -3

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7
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     Доп . комплектация

8

*

*

*

*

*

*

*

9

20
0

17
00

19
00

55
0

10
00

лоток PE100 SDR17 DN 200

ID
20

0

Анкерное крепление 1 компл

 2
0
0
 2

0
0

10
0

0.000

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
180°

AutoCAD SHX Text
0°



∅ 1000

∅ 1000

ID700

*благоустройство показано условно

Разработал

Рук. группы

Н. контроль

Утвердил

Изм. Кол.уч.

Rev.2

№ док. Подпись Дата

28.01 

28.01 
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Стадия Лист Листов

П 72 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец ДК -4

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7

труба гофр ID 200 /230 SN8

     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 73 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Согласовано  ___________________________

             Дата  ___________________________

Колодец ДК -5

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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Стадия Лист Листов

П 74 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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             Дата  ___________________________

Колодец ДК -6

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6

7
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 75 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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             Дата  ___________________________

Колодец ДК -7

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 1000  L= 1000  мм SN 2

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 10 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 550 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл

Приварка патрубков к шахте колодца внутри / снаружи

экструдерной сваркой

Привязка патрубков по лотку6
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     Доп . комплектация
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Объект :  «Транспортно -логистический центр
«Тигр Тула Терминал ». 1 этап строительства »

Стадия Лист Листов

П 76 -

Допускается внесение изменений в конструкцию изделий , не ухудшающих его эксплуатационных характеристик
на стадии изготовления без предварительного согласования с Заказчиком
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Колодец К 2- 95

А -А Вид сверху

1 Шахта труба СВТ  ID 2000  L= 5200  мм SN 4

2

3

4 Дно колодца : лист ПЭ 12 мм

Дно колодца обварить двумя швами

Патрубки выполнить :

Горловина труба СВТ I D 700  L= 580 мм

Ступень ПЭ

     Сборочная спецификация

5 1 компл
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